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L

AB 591

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROBKI WODY DO

l Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 13.07.2020 r.

l! Próbka pobrana przez: PSSE Radom p. D. Dygas

lll Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSO 19458:2007; PN-EN lSO

PN -lSO 5667-5:2017-10 1,

|V Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny \

V Cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody Tomaszów gm, Skaryszew

Vll Adresat / ZIeceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i lt/ieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyniki badań fizyko-chemicznych

5667-3:2018-08
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stwierdzenie
zgodności
wyniku z

wvmaqaniem-

Lp Parametr Norma / metoda Wynik
Najwyższa

dopuszczalna
wartość *

akceptowalna
ZaIecany zakres
wańości do 1.0

NTUMętnośc A PN-EN lSO 7027-1 :2016-09 < 0,103)

5 mg/l
Barwa (Pt)

PN-EN lSO 7887:2Q12
rozdział7 akceptowalna akceptowalna

akceptowalny akceptowalnyZapach N
PB.02.HKL
wyd, 1 zdn.18.06.2019 r

4 Smak N
PB.03.HKL
wyd. 'l z dn. 18.06.2019 r

akceptowalny akceptowalny

pHpH 7,5 6,5 _ 9,5

0C5
w temperaturze

A PN-EN lSO 10523:2012
22,5

o Twardośc (CaCOs) A PN-lSO 6059:1999 184,2 60-500 mg/l

7 utlenialnośc PN-EN lSO 8467:2001 0,9 5 mg/l

B. Amonowy jon A PN-c-04576-4l1994 < 0,143) 0,50 mg/|

nng/lAzotyny A PN-EN 26777,,1999 < 0,0163) 0,50

mg/l10 Azotany A PN_82lC-04576.0B** 0,42 50

8,8 25o mg/l11 Chlorki A PN-lSo 9297,.1994

A PN-EN lSO 7393-2:201 8-04 < 0,053) mg/l12 Chlor wolny

pS/cm
przewodność
elektryczna właściwa
W 25oC1)

358 2500

,t9,9 0C
lJ.

w temperaturze

A PN-EN 27888:1999

0,12 ,1,5 mg/l14. Fluorki A PN-7B/c-045BB.03 **
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15 Siarczany PN-79/C-04566,,l0 *" 8,3 250 mg/l

pLgll16 Cyjanki N PN-8Olc-04603.01 < 53) 50

1,0 mg/l47 Bor A PN-75/C-04563/01 ** < 0,103)

[Vagnez N
PN-lSO 6058:'1999
PN-|SO 6059:1999

4,9 7 -125 mg/l1B

STARSŻY TECHNlK

łJĄ
Elżbieta Alttsiał

AUTORYZOWAŁ

19 żelazo A PB.O3.SAS wyd.1
z dn.15.07.2019

52 200 pg/l

Lrg/l20 [Vangan A PB.03.SAS wyd.1
z dn.15.07,2019

< 153) 50

< 0,0023) L,9/l21 Benzeno(b)fluoranten A

22 Benzeno(k)fluoranten A < 0,0023) pg/l

23 Benzeno(gh i)perylen A < 0,0023) pg/l

24 lndeno(1,2,3-cd)piren A

PB.01.SAS wyd.1
z dn.08.08.201 9

< 0,0023)

, WWA
0,,100

pg/|

25 Benzo(a)piren A PB,01.SAS wyd.1
z dn.08.08,2019

< 0,0013) 0,01 p9iI

26 Rtęć A PB.02.SAS wyd.1
z dn.15"07,2019

< 0,43) ,1,0
!g/l

AsYsTENT

inż. Aneta

AUTORYZOWAŁ:

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp. Parametr Norma / metoda
Wynik

jtk

Najwyższa
dopuszczalna

wańość *

stwierdzenie
zgodności
wyniku z

wvmaqaniem-

1
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22'Ci 1ml wody

A PN-EN lso 6222 ,,2oo4 7
Bez

nieprawidłowych
zmian2)

2 Bakterie grupy coli / 100 ml
wodv

PN-EN lso 9308_1,,2014-12
+A1:2O17-04 0 0

3 Escherichia coli/ ,J00 mlwody A PN-EN lSO 9308-1 :2014-12
+A1:2017-04 0 0

4 Enterokoki / 100 mlwody A PN-EN lSO 7899-2 :2004 0 0

ASY
AUTORYZOWAŁ:

mgr

*- Wymaganiezgodne zRozporządzeniem Ministra Zdrowiazdnia 07grudnia 2017r. (Dz.U, z2017r,,poz.2294)
-- - Badanie wykonane według normy wycofanej z kata|ogu Po|skich Norm
A - badanie akredytowane
N - badanie nieakredytowane
jtk - jednostki tworzące koIonie
1) - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
2) - zaleca się, aby ogólna |iczba mikroorganizmów nie pzekraczała: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1mI

w kranie konsumenta
3) - poniżej granicy oznaczaIności

SPRAWoZDAN|E NR 549
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Termin wykonania badań: 13.07 .2020r, - 20,07 ,2020r

zatwierdził:

IIIGIENY

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń,
Wyniki badania izwiązana z nimi niepewnośc odnoszą się wyłącznie do badanej próbki,
Niepewnośc nie obejmuje etapu pobierania próbek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może byc kopiowane inaczej jak ty|ko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

,= Laboratorium ponosl odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych
przez K|ienta w punktach od l do Vll

KoNIEc SPRAWoZDANIA NR 549
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