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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PROB clA
l Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 11.01,2022 r.

ll Próbka pobrana pruez: p. A. Grzybowski PSSĘ Radom

lll Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN lSO ,19458:2007; PN-EN lSO 5667-3:201B-08; PN -l§O 5667-5:2017-10

lV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj. Odeóhów

V Cel badania próbki: celem przedłozenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Vl Punkt pobrania próbki: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odechowie, łazienka, kran
' 

Odechów gm. Skaryszew

VllZleceniodawca: PSSE Radom 26-601 Radom ul. Okulickiego 9 D

Adresat: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

Wyniki badań fizyko-chemicznych

\

Lp Parametr Norma / metoda
Wynik

(Niepewność)1)
Wańość

parametryczna* Jednostka stwierdzenie
zgodności#

N/ętność A PN-EN lso 7027-1
2016-09

0,71
(! 24o/o)

akceptowalna
Zalecany zakres
wańości do ,1 

,0

NTU

2, Barwa (Pt) A PN-EN lSO 7887:2012
rozdział 7

5
(t21%) mg/l

akceptowalna akceptowalna

J. Zapach N
PB.02.HKL
wvd, 1zdn,18.06,2019 akceptowalny akceptowalny

4. Smak N
PB.03.HKL
wvd,'| zdn.18.06.2019 akceptowaIny akceptowalny

5.

pH
PN-EN lSO 10523:2012

7,4
(ż2,6%) 6,5 _ 9,5 pH

w temperaturze 16,6 0C

6

przewodnośc
elektryczna właściwa
w 25oC2) PN-EN 27BBB:1999

547
(ż2,9%) 2500 pS/cm

w temperaturze 15,7 0C
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Wyniki badań mikrobiologicznych

stwierdzenie
zgodności#

Wańośó
parametryczna*

Wynik
j,t.k.

INiepewność]1)
Norma / metodaParametrLp

Bez
nieprawidłowych

zmian3)

4
[2;8]A PN-EN lSO 6222 :2004

1

Ogólna liczba
mikroorganizmów
w 22'C / 1ml wod

0
0PN-EN lSO 9308-1 :2014-12

+A1:2017-042,
Bakterie grupy coli / 100 ml

wody

0
0PN-EN lSO 9308-1 :2014-12

+A1:2017-043 Escherichia coli / 100 ml wody

0A PN-EN lSO 7899-2 :2004Enterokoki / 100 mlwody4,

AUTORYZOWAŁ:
mgr Grlębuła

*_Wymaganie zgodne zRozporządzeniem [/inistra ZdrowiazdniaO7 grudnia 2O17r. (Dz.U. z2017r.,Poz,2294)

A - badanie akredytowane
N - badanie nieakiedytowane spełniające wymagania normy PN-EN lSO/|EC 17025:2018-02
jtk- jednostki tworzące ko|onie ^^:: ^i^ ^H^i_,,i^ ^r_ń,, ^^lr 

,

.1 
) _ niepewnoś c rozszerzona (U) przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszez enia k=2. NiepewnoŚc nie obe.jmuje etaPu Pobierania

próbek,
2) - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

3) _ zalecasię, aby ogó|na liczba mikroorganizmów nió pzekraczałai1OO jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowe], 200 jtk / 1ml

w kranie konsumenta

Termin wykonania badań: 11.01.2022r. - 14,01,2O22r,

zatwierdził;
Higieny Kom

mgr

Dosta rczona próbka nie budzi zastrzeżeń.
wyniki badan'ia i związana z nimi niepewnośc odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może byc kopiowane inaczej jak tylko w całoŚci,

Klient ma prawódozgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymanla sprawozdania.
Laboratorium ponosi odpowiedzialnośc za wszystkie inforńacje'przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych

przez k|ienta w punktach od l do v|l . lnformacje te mogą wpływać na ważność uzyskanych wyników,

KoNlEc SPRAWOZDAN|A NR 10

Strona 2 z 2

0


